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PHILIPS Leuchten IMPALA TES162 3xTL-D13W
HFP C6-1000 PI

Arfikel-Nr -

Leuchtenlchtstrom: 4050 Im

Leuchtenlzistung: 52.5 W

| euchtenklassifikation nach NIN- A0

CIE Flux Code: 72 99 100 700 &7
Festuckung® 3 x TI -NDTAW (Korrekturfakinr
1000)

9,

TRILUX Enterio M73 RPV 314

Artikel-Nr.:

Leuchtenlichtstrom: 3600 im
Leuchtenleistung: 46.0 W
Leuchtenklassifikation nach DIN: A50

CIE Flux Code: 66 99 100 100 80
Bestiuckung: 3 x T5 14 W E (Korrekturfaktor
1.000)

Ein Leuchtenbild
entnehmen Sie bitte
unserem
Leuchtenkatalog.




! C,

LMB [STD]

Artikel-Nr: 4217610

Leuchtenlichtstrom: 3600 Im
Leuchtenleistung: 51.6 W
Leuchtenklassifikation nach DIN: A50

CIE Flux Code: 69 100 100 100 79
Bestuckung: 3 x T16 14W (Korrekturfaktor

Zumtobel 42176237 FEL2 B 3/14W T16 M625
KA F340 [STD]

Artikel-Nr.: 42176237

Leuchtenlichtstrom: 3600 Im
Leuchtenleistung: 49.0 W
Leuchtenklassifikation nach DIN: A50

CIE Flux Code: 60 89 98 100 66
Bestuckung: 3 x T16 14W (Korrekturfaktor
1.000)

3,

ETAP US862/314HFW P1 (std)

Artikel-Nr : U5862/314HFW
Leuchtenlichtstrom: 3600 Im
Leuchtenleistung: 47.0 W
Leuchtenklassifikation nach DIN: A50

CIE Flux Code: 57 99 100 100 100
Bestickung: 3 x T5 (Korrekturfaktor 1.000).

B,

Monos Leuchten 2010.410.02 luxline-es, 4x9,6W,
B6500K

Artikel-Nr.: 2010.410.02

Leuchtenlichtstrom: 3600 Im

Leuchtenleistung: 38.0 W

Leuchtenklassifikation nach DIN- A50

CIE Flux Code: 65 96 100 98 85

Bestuckung: 4 x Luxerna TLPro100-600mm,
6500K 9,6W (Korrekturfaktor 1.000)

Ein Leuchtenbild
entnehmen Sie bitte
unserem
Leuchtenkatalog / \
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Raumhahe: 2.800 m, Montagehohe: 2.880 m, Wartungsfaktor: 0.67

J
1200 m

(-

Werte in Lux, MaRstab 1:90

Flache | o [%] E, [k Epn ] Epnax [ g
Nutzebene ‘ ! 340 234 422 0.689
Boden 20 292 155 374 0.533
Decke ‘ 70 56 43 65 0.765
Wande (4) 50 11 40 184 1
Nutzebene: UGR Langs- Quer  zur Leuchtenachse
Hohe. 0.850m Linke Wand 14 15
Raster: 64 x 32 Punkte Untere Wand 14 15
Randzone: 0.500m (CIE, SHR =0.25.)
Leuchten-Stiickliste
Nr. ‘ Stuck  Bezeichnung (Korrekturfaktor) @[lm] PW]
1 ‘ 15 PHILIPS Leuchten IMPALA TBS162 3xTL-D18W HFP C6-1000 PI (1.000) 4050 525

Gesamt: 60750 787.5

Spezifischer AnschluBwe:* 9.38 W/m? = .76 W/m?/100 Ix (Grundflache: 84.00 m?)

! 9,

Raumhche: 2.800 m, Montagehohe: 2.800 m, Wartungsfaktor: 0.67

Werte in Lux, MaBstab 1:90

Flache | o [%] E,, [X] Epiy [ Eppa 11 g,
Nutzebene | ! 359 255 414 0.709
Boden 20 307 171 403 0556
Decke | 70 61 41 69 0678
Wande (4) 50 124 42 239 !
Nutzebene: UGR Langs-  Quer  zur Leuchtenachse

Hohe: 0.850 m Linke Wand 16 14

Raster: 64 x 32 Punkte Untere Wand 16 14

Randzone: 0.500 m (CIE, SHR=0.25.)

Leuchten-Stiickliste

Nr. | Stuck  Bezeichnung (Korrekturfaktor) @ [Im] P W]
1 | 15 TRILUX Enterio M73 RPV 314 (1.000) 3600 460
Gesamt: 54000 690.0

Spezifischer AnschluBwet: 8.21 W/m? = 2 29 W/m#/100 Ix (Grundflache: 84.00 m?)

! C,

Raumhéhe: 2.800 m, 2847 m, 067 Werte in Lux, MaRstab 1:90
Flache | o [%] E, [ Epin [X] Epnax [X] g,
Nutzebene ‘ / 353 229 432 0.650
Boden 20 303 159 388 0.526
Decke ‘ 70 61 42 68 0.690
Wande (4) 50 125 46 220 1
Nutzebene: UGR Langs- Quer  zur Leuchtenachse

Hohe: 0.850 m Linke Wand 17 16

Raster: 64 x 32 Punkte Untere Wand 17 16

Randzone 0.500 m (CIE, SHR =025

Leuchten-Stiickliste

Nr. | Stick  Bezeichnung (Korrekiurfakior)

eim P

1 ‘ 15  Zumtobel 42176107 FEC2 B 3/14W T16 M625 LMB [STD] (1.000)

3600 516

Spezifischer Anschluw rt: 9.21 W/m? = 2 61 W/m#100 Ix (Grundflache: 84.00 m?)

Gesamt: 54000  774.0

H H

Raumhohe: 2.800 m, Montagehohe: 2.895 m, Wartungsfaktor: 0.67 Werte in Lux, MaRstab 1:90
Flache ‘ o [%] E,, [x] Epin X1 Epax (K] a,
Nutzebene ‘ / 374 248 470 0.663
Boden 20 316 176 402 0538
Decke ‘ 70 72 63 110 0873
Wande (4) 50 163 80 308 1
Nutzebene: UGR Langs- Quer  zur Leuchtenachse

Hohe 0850 m Linke Wand 19 18

Raster. 64 x 32 Punkte Untere Wand 19 18

Randzone: 0.500 m (CIE, SHR=025))

Leuchten-Stiickliste

Nr. ‘ Stiick  Bezeichnung (Korrekturfaktor)

&[m] PIW

1 ‘ 20  Zumtobel 42176237 FEL2 B 3/14W T16 M625 KA F840 [STD] (1.000) 3600 490

Spezifischer AnschluBw »rt: 11.67 W/m? = 3.12 W/m?/100 Ix (Grundflache: 84 .00 m?)

! 3,

Gesamt: 72000  980.0

Raumhahe: 2.800 m, 2.895m 067 Werte in Lux, MaRstab 1:90
Flache | o [%] E, [ Epin [ Eppae [ a,
Nutzebene ‘ ! 354 208 451 0587
Boden 20 299 147 428 0491
Decke ‘ 70 61 42 70 0.680
Wande (4) 50 130 46 353 1
Nutzebene: UGR Langs- Quer  zur Leuchtenachse

Hohe: 0.850m Linke Wand 18 16

Raster: 128 x 64 Punkte Untere Wand 18 16

Randzone: 0.500 m (CIE, SHR=025))

Leuchten-Stiickliste

Nr. ‘ Stuck  Bezeichnung (Korrekturfaktory & [Im] PW]
1 ‘ 12 ETAP U5862/314HFW P1 (std) (1.000) 3600 470
Gesamt: 43200 564.0

Spezifischer Anschlufwe rt: 6.71 W/m?2 = 1 30 W/m#/100 Ix (Grundflache: 84.00 m?)

! B,

Raumhéhe: 2.800 m 2.800m, 0.67 Werte in Lux, MaBstab 1:90
Flache | o [%] E, X Eqpiy X1 Epnax ] a,
Nutzebene ‘ / 384 275 507 0716
Boden 20 323 170 415 0524
Decke ‘ 70 65 49 72 0764
Wande (4) 50 135 52 225 !
Nutzebene: UGR Langs- Quer  zur Leuchtenachse

Hohe: 0.850m Linke Wand 15 16

Raster: 64 x 32 Punkte Untere Wand 15 16

Randzone 0.500m (CIE,SHR=0.25)

Leuchten-Stiickliste

Nr | Stick Bezsichnung (Korrekiurfakior)

@lm]  PW

1 ‘ 15  Monos Leuchten 2010410 02 luxline-es, 4x9,6W, 6500K (1.000)

3600 380

Spezifischer AnschluBwe rt: 6.79 W/m?2 = 1.77 W/im?/100 Ix (Grundflache: 84.00 m?)

Gesamt: 54000 570.0
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